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Projekt wykonawczy
Rzut parteru

PWA.2

Koncepcja

INWESTOR:  Powiat Gostyninski
09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania
budynku po byłej Przychodni Rejonowej w Gostyninie na Dom
Pomocy Spolecznej

09-500 Gostynin ul. 3 maja 45A
dzialka nr. 3624/9,3624/25,3624/27 obręb Gostynin

mgr inż arch M.Józefiak

mgr inż arch M.Józefiak

UZGODNIENIE P.POŻ:

UZGODNIENIE HIGIENICZNO SANITARNE:

SPRAWDZIŁ:
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Wycieraczka
systemowa we
wnęce

Fragment ściany do likwidacji

Fragment ściany do likwidacji

Drzwi montowane w odleglosci min 150 od ostatniego stopnia

Drzwi montowane w odleglosci min 150 od ostatniego stopnia

wypełnienie z cegieł szklanych EI 120

wypełnienie z cegieł szklanych EI 120

Drewniane ściany do likwidacji

Wyucie podokiennika i zmniejszenie otworu

Płyty betonowe
szlifowane 100 x
100 cm

Daszek systemowy 100x150 cm

Balustrada z rur kalibrowanych z wypelnieniem ze szkłą bezpiecznegoBalustrada z rur kalibrowanych z wypelnieniem ze szkłą bezpiecznego
Balustrada z rur kalibrowanych z wypelnieniem ze szkłą bezpiecznego

Balustrada z rur kalibrowanych z wypelnieniem ze szkłą bezpiecznego

Balustrada z rur kalibrowanych z wypelnieniem ze szkłą bezpiecznego

Balustrada z rur kalibrowanych z wypelnieniem ze szkłą bezpiecznego

Daszek systemowy 100x150 cm

Balustrada z rur stalowych z wypełnieniem ze szkla bezpiecznegoBalustrada z rur kalibrowanych z wypelnieniem ze szkłą bezpiecznego

Balustrada z rur kalibrowanych z wypelnieniem ze szkłą bezpiecznego

Balustrada z rur kalibrowanych z wypelnieniem ze szkłą bezpiecznego

Balustrada z rur kalibrowanych z wypelnieniem ze szkłą bezpiecznego

Balustrada z rur kalibrowanych z wypelnieniem ze szkłą bezpiecznego

Daszek systemowy
100x150

Daszek
systemowy
100x150

A B C D E F G H I J K L M N O P

A B C D E F G H I J K L M N O P

1

2

3

1

2

3

Nadproże nowoprojektowane Nadproże nowoprojektowane

Poszerzenie otworu Poszerzenie otworu Poszerzenie otworu

Poszerzenie otworu Poszerzenie otworuPoszerzenie otworu Poszerzenie otworu

Poszerzenie otworu

Poszerzenie otworu
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UWAGA:
1. Istniejące przewody wentylacyjne udrożnić i przebudować kratki wentylacyjne wg.
schematów na rzutach
2. Wszystkie okna podlegają wymianie
3. Wszystkie drzwi podlegają wymianie
4. Otwory drzwiowe wymiarowane w swietle otworu
5. Wymiary sprawdzić na budowie ściany istniejace

ściany projektowane

termomodernizacja
projektowana

rozbiórki i wykucia
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Wentylacja - rura stalowa Ø 150

Wentylacja - rura stalowa Ø 150
Wentylacja - rura stalowa Ø 150

Sufit podwieszony 20 cm pod stropem

Wentylacja do udrożnienia

Wykorzystać istniejace przewodyWykorzystać istniejace przewody
Wentylacja - rura stalowa Ø 150

Wykorzystać istniejace przewody

3x
32 14

3x
35 15

Pokój 2 osobowy
031
F: Panele podlogowe
A: 19,87 m2

Sanitariat
030
F: Terracota
A: 5,21 m2

Komunikacja
002
F: Posadzka flokowana
A: 40,14 m2

Pokój pracownika socjalnego
033
F: Panele podlogowe
A: 11,01 m2

Pokój 2 osobowy
029
F: Panele podlogowe
A: 14,61 m2

WC personelu K
009
F: Terracota
A: 3,23 m2

WC personelu M
010
F: Terracota
A: 3,89 m2

Magazynek
012
F: Terracota
A: 2,96 m2

Pokój socjalny
028
F: Panele podlogowe
A: 11,33 m2

Szatnia personelu
027
F: Panele podlogowe
A: 11,44 m2

Dyżurka pielęgniarska
025
F: Panele podlogowe
A: 10,72 m2

Gabinet zabiegowy
026
F: Panele podlogowe
A: 11,24 m2

Kuchenka piętrowa
023
F: Panele podlogowe
A: 9,59 m2

Wydawalnia
019
F: Płytki gress
A: 9,36 m2

Pokój socjalny
015
F: Panele podlogowe
A: 6,21 m2

Wiatrołap
024
F: Płytki ressowe 30 x 30 cm
A: 11,02 m2

Komunikacja
014
F: Płytki gress
A: 5,74 m2

Stołówka
018
F: Panele podlogowe
A: 63,72 m2

Palarnia
007
F: Terracota
A: 8,06 m2

Zmywalnia
020
F: Płytki gress
A: 4,96 m2

Wiatrolap
017
F: Płytki gress
A: 2,17 m2

Wc
016
F: Panele podlogowe
A: 4,87 m2

WC M
022
F: Terracota
A: 4,33 m2

WC  K +N
021
F: Terracota
A: 4,65 m2

Pokój pracownika socjalnego
008
F: Panele podłogowe
A: 11,32 m2

Pokój 2 osobowy
003
F: Panele podlogowe
A: 14,34 m2

Sanitariat
004
F: Terracota
A: 5,03 m2

Pokój 2 osobowy
005
F: Panele podlogowe
A: 14,21 m2

Pokój kierownika
006
F: Panele podlogowe
A: 14,34 m2

Komunikacja
001
F: Plytki gress
A: 20,79 m2

Komunikacja
011
F: Płytki gresowe
A: 40,94 m2

Komunikacja
013
F: Posadzka flokowana
A: 7,22 m2

Komunikacja
032
F: Terracota
A: 5,46 m2

Projekt wykonawczy


